
〇中阿久津配水池

採取場所 区分 採取年月日 暫定目標値 定量下限値 分析値 判定

中阿久津高区 浄水 令和6年10月24日 0.000050以下 0.000005 ＜0.000005 適

〇中阿久津配水池（単位：ｍｇ／Ｌ）

採取場所 区分 採取年月日 暫定目標値 定量下限値 分析値 判定

中阿久津低区 浄水 令和6年10月24日 0.000050以下 0.000005 ＜0.000005 適

〇仁井田配水池（単位：ｍｇ／Ｌ）

採取場所 区分 採取年月日 暫定目標値 定量下限値 分析値 判定

仁井田高区 浄水 令和6年10月24日 0.000050以下 0.000005 0.000005 適

〇仁井田配水池（単位：ｍｇ／Ｌ）

採取場所 区分 採取年月日 暫定目標値 定量下限値 分析値 判定

仁井田低区 浄水 令和6年10月24日 0.000050以下 0.000005 0.000005 適

〇宝石台配水池（単位：ｍｇ／Ｌ）

採取場所 区分 採取年月日 暫定目標値 定量下限値 分析値 判定

宝石台 浄水 令和6年10月24日 0.000050以下 0.000005 0.000007 適

〇東部配水池（単位：ｍｇ／Ｌ）

採取場所 区分 採取年月日 暫定目標値 定量下限値 分析値 判定

東部 浄水 令和6年10月24日 0.000050以下 0.000005 ＜0.000005 適

令和6年度　有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA）の水質検査結果


